
Pconf-713 Перечень сокращений:

История изменений ПО ПК  ПО ПК - программное обеспечение для персонального компьютера;

ПО МК - программное обеспечение микроконтроллера

ПО - программное обеспечение;

ПК - персональный компьютер;

ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Дата Версия ПО ПК Совместимость с ПО МК Функциональные изменения Устраненные ошибки

сен.14 Pconf-713-v2_3-setup 713-v1_3                               

713-v1_4                 

713dozor_v2_2

713dozor_v2_3                              

713-v3_0_0

В папку "Base" ПО ПК добавлено ПО 

МК 713dozor_v2_3.tsk

-

окт.12 Pconf-713-v2_3-setup 713-v1_1 

713-v1_2

713-v1_3                               

713-v1_4                 

713dozor_v2_0                                          

713-v3_0_0

Добавлена возможность смены ПО 

МК на  версию 713-v3_0_0 для 

работы с ППКОП Астра-Z-8945 в 

составе системы Астра-Zитадель

В папку "Base" ПО ПК добавлено ПО МК 713-

v3_0_0.tsk

ноя.11 Pconf-713-v2_3-setup 713-v1_3                               

713-v1_4                 

713dozor_v2_0                                          

Добавлена возможность смены ПО 

МК на  версию 713dozor_v2_0.tsk и 

713-v3_0_0

1) На вкладке "Настройка ШС" в тактике работы 

пункт "Открытая дверь" заменен на "Любая дверь".

2) Исправлены выставляемые значения задержек 

для заводских настроек.  

3) Разблокированы настройки "Обрабатываемые 

извещения" для режима "Специальный" после 

чтения файла настроек. 

4) Заблокированы настройки пожарных ШС для 

режима "Исполнительный". 

5)  Исправлены заводские настройки режимов 

работы выходов ОК1 и ОК2. 

июл.11 Pconf-713-v2_2-setup 713-v1_3                               

713-v1_4                 

713dozor_v2_0                                          

-

Устранена ошибка при чтении файла настроек 

прибора



Дата Версия ПО ПК Совместимость с ПО МК Функциональные изменения Устраненные ошибки

май.11 Pconf-713-v2_1-setup 713-v1_3                               

713-v1_4                                                    

1) Введена функция обновления ПО 

прибора;

2) ПО ПК представленно в виде 

инсталляционного пакета                  

Устранена ошибка не запоминания "специального" 

режима работы выхода 

окт.08 Pconf-713-v1_1-setup 713-v1_1

713-v1_2                 

Базовая версия 
-


